Kalustelden kytkentzjohdot Wirsbo-PEX muoviputkea asennusputkessa ja kupariputkea kapiaariltoksin.
Muoviputket asennetaan seindrakenteisiin asennuputkessa, siten etta putket ovat vaihdettavissa.
5750 8500 8500 Muovipulliasennuksissa jakotukii- ja kalusteasennusien yhteydessA on kaylettavi tyyppihyvakeytyla muoviputiriesteiman
¥ A+ A+ A+ hanakuimarasloita ja litimia. Muoviputiiasennuksissa on tarkoin noudatsttava laievaimistajan assnnusohjeta,
, 1500 | 2550 L 9000 L 2550 , 1400 | e
A A A A A A Muovipulken kalusie- ja jakotukiasennusten vailttimaan iaheisyyteen asennetaan kiintopiste. Muoviputd asennetaan aaltomaisest mutiile,
%0 B — Ai e — L 30 < m ko cvpuliotes e vasn nplsfnomisensa.
. Vesikattoop asti L | i _W S Kalusteet varustetaan kalustskohiaisila kuulasuluventtleils.
< e — ||||I|_ T - : | Pl “ .
e . ; I 1 g = .
R i i 8% s z s terttmrtt
S| i 2 || /A S T 2 Kvi2 _ow\| Kv12 . . .
2 o N var. || ! <N S| , 12 =) V2 , Viemért ja vesiohdot kinnitat3an rakentaisiin vaimistajan ohjeldan mukaan, sten etfi valttian vuolovahingolta.
— .WQ..I.I. 21 N [1 T 71 fo! 71
_ _ A _ . . al /\ Vi Mﬁw Vs ja viemérijohtojen asennuksen tulee ollaL V-RYL 86: mukainen ja iyl Ympérisioministerion Suomen
N N H g _ . : . . , . s
i 4“ % o __"a .“ a“ TNS»\_,\AEG,__ T G & & w & & & &= 3 . osan D1 ja C2 seka paikalisten viranomaisten mééréykset ja ohjeet.
i | VT 010 VT : % T we ® m 1 ®wC 4 b Kaikii kalusteet j laiieet tulee olia tunnettuja merkke2, tyyppityvéksyttyé ja paikalisen vesilaitoksen hyvksymid. Kalusieet on hyvaksyteltava
_ L | _ ®| i . O . 7 I3 rakennuajala ennen hankintas, Asennuksen tulee sisit laitisiot t2yteen KytBkunioon saatetiuna huomioiden kannakkeetja vesilukot
% _ | o " mhﬁ\ - _ KV15 /./..’ T = = \ _ " \&— g . k i tarvikkeineen.
! & L 0T — e K ! . . ]
RN . . o woh| 7 AT TE AR . N\ /= h Ao e o s
| ( Katolle TV | Kv15 /@ \\\\\ vl //// D || \PZ="Tkvis /./ B s 1
.................................. R 1 ) ) 7 LV15 . /7. : L\ T ~1] )
|||||||||||||||||||||||||||||||| T oo ) o\ ! S Askartelutila | : / A t—3 N \ NAskartelutila |
: ! 5 | . @ = AN NG N KALUSTE- JA KYTKENTAJOHTOJEN MITOITUSTAULUKKO
; m —— V A_- T TT1TT1 YFT] N 27 et AT NN SN/ RPN F No | Kase Kalusto o Veskouse | Nomi- | Kytlens- | Pane-
k | ” ~—132" 7 Ml AL R e NN N ¢ RS |vtms || o
7 = X 7 ﬁ‘ﬂa.ﬁi _ =11 N 1 1| Keitibalas LVI813101 1% 02 15115 180
| . o Sk ” T var, YA [foe’ | S LVOE TN N\, 2| KHalls V15823451 179 02 16/15 160
autokatos = ” _ U_ @. ..... /2 VS4IM ! _ __ BSOS - KVIS X 3 | Posualias LV 5611023 1704 01 1212 [
S _ 1 VS58 @ ® o= | - O ] ] . g _ . W o - i ® 4| Suhku 1760 02 15115 160
2| @ : H_f- ..... @@ 7 | < 1@ v \ / e @R --- Lo 5 | WClstin LVI 5651340 0 12- 180
| sl - ra - - - - s - o I TS A R I R TR A T 53 5% i 060 T T T % % T H T H B H B H_ B S iposti -
— ! : . : SR T 75 ol o i 6 | Vesiposi 431015 02 15/ %
O . <mN \_\@m _ V4 2 % % © % o 2 % 2 P P P % 0 2 /W 20 o ' "% S| %] % B\ 0 © P % % ¢\ % % % % % ¢ % % o % 7
! . =-- [| - o K15 / VO W5 [l VBT V[ i V0 \ KVi5 o 8
” —_ 1! ' T, N Lvi5 Rty S| ) NGB T (VS 2 L B ]
| A n vi2]  Lvts V5 1 LS s [Lviz B 0
: U L il i
L . 1"
Us1! j A i | | f N
: 0 30|l[ob - il o
o N A L L T AL S L L N7 K ....L_ O_O _ On__U “ " "_" " “
L _n N | ] |
TS | T | || i |
© . T Lo || Il ]
_ T - - - 5 - - L _ L _ e I___I ................................................... I_ _
1 | o PP P 1
N “ \ W% \// _ _
i A SN S [ A [ S . . :
| _ 4_ “ |__ _ | % vinerhuone _ !
I W _ |
Y ! ! ! ! | :
AR | |
_ _ _ _ _ I ] 'K TI Tl : :
S i e M = |
L 3| |
a:
o
O
2|
Q. MAALAMPOPUMPUN
2 Latiakavon asennus Kuivakaivon asennus VARAAAN KYTKENTA
KETIOALTAAN JA APK:N ALUSTA (RU)
Varagja
Lt () D e o st
Betoni
ﬁ.-!_ai. WEE_EE_ Uponor nro 488534
@) Lattiokalvon Kilarengos,
Jolla vesieristyskangas asennetaan lattial L+ nro 3319314 Uponor nro 488596
%:{ﬁgiﬁ Lv nro 3310334 Upanor nro 488644
[ Kol Koteirtia TorliRTo Virsnomaiston morinit varen
eﬁ:i. o e ez o o amss 50 50313 1 1222134
Lattiokoivon Kilorengos, g | Rakennusioimenpids Plrustusiefl
@ e Wt 4 m 834 o o s UUDISRAKENNUS VESHJAVIEWARUOHDOT ¥
%ﬁaliﬁ:?ss it ﬁuﬂ I~ Rakennaskonioon fimi Pirushieon SsaE Viliakaava
AS. OY. ESPOON KUUSILINNA, TALO B POHIA 150
SOTILASTORPANTIE 6 B
SUUNNITTELU.TSTO. OY MURATOR AB
LVHns Anders Ohmen Pt
Kasarmikatu 24 B, 13100 Hameenlinna Pm.
Puh. 0400 435 174, fax 03 612 0212 rrrom
gy vetd ‘ LVI 21343
il




